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N. Butlletí : 2379629

Adreça : Plaça del Vi, 1

Data presa : 08:00

N. Registre :
Data Registre : 23/10/2023

Data Finalització :

Tª "in situ" : 19'4ºC

Aigua TractadaDescripció :

23117124

12069 - Sortida Potabilitzadora

Població :

*23117124*

LABORATORI

Determinació Resultat±Incertesa

Cap de Laboratori

Anàlisi Radioactivitat

Alfa Total

Beta Total

Beta Resta

Data Inici : 31/10/2023

Població :

Hora :

Girona

1.29/1.37

21/11/2023

Origen : ZS PASTERAL-ETAP MONTFULLÀ-CONTER

Clor LL/T "in situ" :

Procedència :

Client : CICLE DE L'AIGUA DEL TER, S.A. - Departament de Planta

23/10/2023

Mètodes Analítics

Sots-contractat

segons acreditació
109/LE285

segons acreditació
109/LE285

segons acreditació
109/LE285

     

0.016  ±0.008  Bq/L 

0.141  ±0.010  Bq/L 

<0.020    Bq/L 

V.Paramètric/Ref.

MONTFULLÀ 22  de Novembre  2023

Mostra presa : (*)per CATSA_Planta

Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del laboratori.
L'Informe dels resultats analítics només afecta a la mostra analitzada, tal  com s'ha rebut al  laboratori.

Les incerteses dels resultats microbiològics estan calculades i a disposició del client.

17004  GIRONA 

Aigües de consum humàMostra: :

Legislació : RD 3/2023

INFORME DE RESULTATS

Dades de la mostra aportades pel client

En el cas de mostres preses pel client, el Laboratori no es fa responsable del procediment de presa de mostra, condicions de conservació,
envasos emprats, ni de les dades de la mostra aportades pel client, i està fora de l'abast de l'acreditació.
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