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N. Butlletí : 2170702

Adreça : CIUTADANS,11 3r pis

Data client : 08:00

N. Registre :
Data Registre : 01/03/2021

Data Finalització :

Aigua de DipòsitDescripció :

21108407

12665 - P.E. Costa Brava

Població :

*21108407*

Determinació Resultat±IncertesaAc

ANÀLISI COMPLETA ETAP/SORTIDA
DIPÒSIT segons RD 140/2003

Paràmetres Microbiològics

Recompte d'Escherichia coli

Detecció i Recompte d'Enterococs

Recompte de Clostridium perfringens

Paràmetres Químics

Arsènic

Antimoni

Benzè

Benzo(a)pirè

Bor

Cadmi

Cianurs

Coure

Crom

1,2-Dicloroetà

Fluorur

Hidrocarburs Aromàtics Policíclics

Mercuri

Níquel

Nitrats

*

*

*

Data Inici : 01/03/2021

Població :

Hora :

Girona

24/03/2021

Origen : ZS PASTERAL-ETAP MONTFULLÀ-CONTER
Procedència :

INFORME DE RESULTATS

Client : AIGÜES DE GIRONA,SALT I SARRIÀ DE TER,S.A.

01/03/2021

Mètodes Analítics

ISO 9308-2

ISO 7899-2

ISO 14189

PNT-MET-MTD-006

PNT-MET-MTD-006

PNT ORG-MTD-013

PNT ORG-MTD-015

PNT-MET-MTD-007

PNT-MET-MTD-006

PNT-QUI-MTD-027

PNT-MET-MTD-006

PNT-MET-MTD-006

PNT ORG-MTD-013

PNT-QUI-MTD-009

PNT ORG-MTD-015

PNT-MET-MTD-003

PNT-MET-MTD-006

PNT-QUI-MTD-021

     

     

0    NMP/100ml 

0    UFC/100ml 

0    UFC/100ml 

     

<1    µg/l 

<1.5    µg/l 

<0.25    µg/l 

<0.0025    µg/l 

<0.1    mg/l 

<1    µg/l 

<15    µg/l 

<0.01    mg/l 

<5    µg/l 

<0.5    µg/l 

<0.20    mg/l 

<0.10    µg/l 

<0.3    µg/l 

<2    µg/l 

7.7  ±1.1  mg/l 

Valor Paramètric

0

0

0

10

5

1

0.01

1

5

50

2

50

3

1.5

<0.1

1

20

50

Mostra presa : per AGSSTSA

17004  GIRONA (GIRONA)

Aigua destinada al consum humàClassificació :

Legislació : RD 140/2003

Desc. mostra : els clorits i clorats son els mateixos que la mostra 21108408

L'assaig marcat per (*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC.

Dades de la mostra aportades pel client
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N. Butlletí : 2170702

N. Registre : 21108407

*21108407*

Determinació Resultat±IncertesaAc

Nitrits

Total Plaguicides

Plom

Seleni

Trihalometans

Tricloroetè

Tetracloroetè

Tricloroetè + Tetracloroetè

Paràmetres Indicadors

Recompte de Coliforms Totals

Recompte de colònies a 22ºC

Alumini

Amoni

TOC

Clor Combinat Residual

Clor lliure

Clorurs

Color

Conductivitat Elèctrica

Ferro

Manganès

Olor

Oxidabilitat al Permanganat

PH

Sabor

Sodi

Sulfats

Terbolesa

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Població : Girona

INFORME DE RESULTATS

Client : AIGÜES DE GIRONA,SALT I SARRIÀ DE TER,S.A.

Mètodes Analítics

PNT-QUI-MTD-022

PNT-MET-MTD-006

PNT-MET-MTD-006

PNT ORG-MTD-013

PNT ORG-MTD-013

PNT ORG-MTD-013

PNT ORG-MTD-013

ISO 9308-2

ISO 6222

PNT-MET-MTD-006

PNT-QUI-MTD-023

TOC

DPD

DPD

PNT-QUI-MTD-043

PNT-QUI-MTD-031

PNT-QUI-MTD-011

PNT-MET-MTD-006

PNT-MET-MTD-006

PNT-QUI-MTD-015

PNT-QUI-MTD-010

PNT-MET-MTD-007

PNT-QUI-MTD-025

PNT-TRA-MTD-003

<0.02    mg/l 

<0.50    µg/l 

<2.5    µg/l 

<3    µg/l 

<20    µg/l 

<0.5    µg/l 

<1    µg/l 

<5    µg/l 

     

0    NMP/100ml 

<1    UFC/1ml 

21  ±7  µg/l 

<0.15    mg/l 

1.65    mg/l 

0.1    mg/l 

1.0    mg/l 

23  ±2  mg/l 

<5.0    mg/l 

367  ±44  µS/cm a 20ºC 

<20    µg/l 

<5    µg/l 

<3    Índex de dilució 

1.1    mg/l 

7.7  ±0.1  unitats de PH 

<3    Índex de dilució 

15.2  ±2.3  mg/l 

43  ±11  mg/l 

<0.2    UNF 

Valor Paramètric

0.1

0.5

10

10

100

10

0

100

200

0.5

Sense canvis
anòmals

2

1

250

15

2500

200

50

3

5

6.5 - 9.5

3

200

250

1

Aigua destinada al consum humàClassificació : Legislació : RD 140/2003

L'assaig marcat per (*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC.

Dades de la mostra aportades pel client
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N. Butlletí : 2170702

N. Registre : 21108407

*21108407*

Determinació Resultat±IncertesaAc

Índex de Langelier

Residu Sec

Calci

Alcalinitat Total

Hidrocarburs Aromàtics Policíclics

Benzo (b) Fluorantè

Benzo (ghi) Perilè

Benzo (k) Fluorantè

Indè(1,2,3-cd)Pirè

Plaguicides Totals

Molinate

Trifluralina

Alfa-HCH

Beta-HCH

Gamma-HCH (Lindane)

Diazinon

Metil-paration

Alaclor

Ametrina

Heptaclor

Prometrina

Terbutrina

Fenitrotion

Metolaclor

Clorpirifòs

Aldrín

Etil-paration

Clorfenvinfòs

Heptaclor epòxid A

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Població : Girona

INFORME DE RESULTATS

Client : AIGÜES DE GIRONA,SALT I SARRIÀ DE TER,S.A.

Mètodes Analítics

Gravimetria

PNT-MET-MTD-007

Volumetria

PNT ORG-MTD-015

PNT ORG-MTD-015

PNT ORG-MTD-015

PNT ORG-MTD-015

PNT-ORG-MTD-017

PNT-ORG-MTD-017

PNT-ORG-MTD-017

PNT-ORG-MTD-017

PNT-ORG-MTD-017

PNT-ORG-MTD-017

PNT-ORG-MTD-017

PNT-ORG-MTD-017

PNT-ORG-MTD-017

PNT-ORG-MTD-017

PNT-ORG-MTD-017

PNT-ORG-MTD-017

PNT-ORG-MTD-017

PNT-ORG-MTD-017

PNT-ORG-MTD-017

PNT-ORG-MTD-017

PNT-ORG-MTD-017

PNT-ORG-MTD-017

PNT-ORG-MTD-017

0     

246    mg/l 

56.9    mg/l 

125.2    mg/l 

     

<0.005    µg/l 

<0.005    µg/l 

<0.005    µg/l 

<0.005    µg/l 

     

<0.02    µg/l 

<0.02    µg/l 

<0.02    µg/l 

<0.02    µg/l 

<0.02    µg/l 

<0.02    µg/l 

<0.02    µg/l 

<0.02    µg/l 

<0.02    µg/l 

<0.02    µg/l 

<0.02    µg/l 

<0.02    µg/l 

<0.02    µg/l 

<0.02    µg/l 

<0.02    µg/l 

<0.02    µg/l 

<0.02    µg/l 

<0.02    µg/l 

<0.02    µg/l 

Valor Paramètric

+/- 0.5

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.03

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.03

0.1

0.1

0.03

Aigua destinada al consum humàClassificació : Legislació : RD 140/2003

L'assaig marcat per (*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC.

Dades de la mostra aportades pel client
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N. Butlletí : 2170702

N. Registre : 21108407

*21108407*

Determinació Resultat±IncertesaAc

Heptaclor epòxid B

Alfa-endosulfan

4,4-DDE

Dieldrín

Endrín

Beta-endosulfan

4,4-DDD

Endosulfan sulfat

4,4-DDT

Metoxiclor

Metil-azinfòs

Etil-azinfòs

Diuron

Triazines

Atrazina

Atrazina-desethyl

Atrazina-desisopropyl

Propazina

Simazina

Terbuthylazina

Trihalometans

Triclorometà

Diclorobromometà

Dibromoclorometà

Tribromometà

ALTRES DETERMINACIONS

Metolaclor-ESA

Clorits

Clorats

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Població : Girona

INFORME DE RESULTATS

Client : AIGÜES DE GIRONA,SALT I SARRIÀ DE TER,S.A.

Mètodes Analítics

PNT-ORG-MTD-017

PNT-ORG-MTD-017

PNT-ORG-MTD-017

PNT-ORG-MTD-017

PNT-ORG-MTD-017

PNT-ORG-MTD-017

PNT-ORG-MTD-017

PNT-ORG-MTD-017

PNT-ORG-MTD-017

PNT-ORG-MTD-017

PNT-ORG-MTD-017

PNT-ORG-MTD-017

PNT-ORG-MTD-017

PNT ORG-MTD-016

PNT ORG-MTD-016

PNT ORG-MTD-016

PNT ORG-MTD-016

PNT ORG-MTD-016

PNT ORG-MTD-016

PNT ORG-MTD-013

PNT ORG-MTD-013

PNT ORG-MTD-013

PNT ORG-MTD-013

LC-MS/MS

PNT-MET-MTD-049

PNT-MET-MTD-049

<0.02    µg/l 

<0.02    µg/l 

<0.02    µg/l 

<0.02    µg/l 

<0.02    µg/l 

<0.02    µg/l 

<0.02    µg/l 

<0.02    µg/l 

<0.02    µg/l 

<0.02    µg/l 

<0.02    µg/l 

<0.02    µg/l 

<0.02    µg/l 

     

<0.01    µg/l 

<0.01    µg/l 

<0.1    µg/l 

<0.01    µg/l 

<0.01    µg/l 

<0.01    µg/l 

     

6.6  ±2  µg/l 

<5    µg/l 

<5    µg/l 

<5    µg/l 

     

Subcontractat    µg/l 

184.3    µg/l 

94.5    µg/l 

Valor Paramètric

0.03

0.1

0.1

0.03

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

Aigua destinada al consum humàClassificació : Legislació : RD 140/2003

L'assaig marcat per (*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC.

Dades de la mostra aportades pel client



Pág.  5 / 5

N. Butlletí : 2170702

N. Registre : 21108407

*21108407*

LABORATORI

Cap de Laboratori

Població : Girona

INFORME DE RESULTATS

Client : AIGÜES DE GIRONA,SALT I SARRIÀ DE TER,S.A.

MONTFULLÀ 29  de Març  2021

Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del laboratori.
L'Informe dels resultats analítics només afecta a la mostra analitzada, tal  com s'ha rebut al  laboratori.

Les incerteses dels resultats microbiològics estan calculades i a disposició del client.

Aigua destinada al consum humàClassificació : Legislació : RD 140/2003

L'assaig marcat per (*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC.

Dades de la mostra aportades pel client

En el cas de mostres preses pel client, el Laboratori no es fa responsable del procediment de presa de mostra, condicions de conservació,
envasos emprats, ni de les dades de la mostra aportades pel client.

Digitally signed by 40297343D
CARME DE CIURANA
(C:A17351248)
Date: 2021.03.29 09:48:49 CEST

Signature Not Verified



Laboratori

General Batet, 1-7 08028 Barcelona

T. 93 342 26 41 / F. 93 342 26 66 INFORME ANALÍTIC

Client: Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A.

Adreça: Ciutadans 11 Baixos

Municipi: 17004 Girona

Codi mostra: 7.481.369

Presa a: 21108407

Data presa: 01-03-2021   8:00 Data recepció: 02-03-2021

Data inici anàlisis: 02-03-2021 Data finalització anàlisis: 11-03-2021

DESCRIPCIÓ / COMENTARIS MOSTRA:

DADES ANALÍTIQUES

Paràmetre Resultat Unitats VP Inc. (±) Mètode

Analítica: EXTER_POTA

Municipi: No definit

Mostra d'aigua de consum lliurada refrigerada pel client i en els envasos recomanats pel Laboratori.

PARÀMETRES QUÍMICS

Plaguicides per EFS i UHPLC-MS/MS

MA/QO-32, rev.5<= 0,100<0,025 µg/lMetolaclor-ESA*

VP : Valor Paramètric fixat al "Real Decreto 140/2003, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano" o els 

complementaris establerts al document "Vigilància i control sanitaris de les aigües de consum humà de Catalunya" (també anomenat Pla de Vigilància).

Inc. (±): Incertesa expandida del mètode amb una probabilitat de cobertura del 95 %. Per a valors propers al límit de quantificació, les incerteses poden ser 

superiors i es troben a disposició dels clients, per a tots els mètodes de l'abast d'acreditació.

Els resultats que apareguin ombrejats excedeixen el Valor Param ètric (VP) fixat pel Real Decreto 140/2003. No obstant, cal tenir en compte que, per als par à

metres qualificats com a Indicadors, d'acord amb l'esmentat Decret i amb el Pla de Vigil ància autonòmic, aquests valors no determinen l'aptitud de l'aigua per al 

consum.

El valor del paràmetre "Total Plaguicides" correspon a la suma dels plaguicides individuals acreditats.

Codi informe: 7.481.369 Pàg. 1 de 2

Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de 

l'Aigua, S.A.

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en data 01/08/2013,

Tom 43889, foli 142, Full B 441030. NIF A-66098435.



Laboratori

General Batet, 1-7 08028 Barcelona

T. 93 342 26 41 / F. 93 342 26 66

Paràmetre Resultat Unitats VP Inc. (±) Mètode

OBSERVACIONS: 

Barcelona, 12-03-2021

Aprovació

Mª Rosa Boleda

Cap del Laboratori:

Lluís Vázquez Millà

Aquest informe no pot ser reproduït parcialment sense l'autorització expressa del Laboratori d'Aigües de Barcelona.

Aquests resultats només responen a l'anàlisi de la mostra referenciada.

En el cas de mostres preses pel Laboratori, la presa es realitza d'acord amb els procediments PNT M -01 i PNT M-02*. En el cas de mostres preses pel client, el 

Laboratori no es fa responsable del procediment de presa, tipus i condicions de conservació de la mostra, dels envasos emprats (excepte quan els subministri el 

propi Laboratori) ni de la informació aportada en aquest informe en els camps de "Municipi", "Punt de presa de mostra" i "Data presa".

Responsable Tècnic Àrea Química Orgànica

Codi informe: 7.481.369 Pàg. 2 de 2

Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de 

l'Aigua, S.A.

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en data 01/08/2013,

Tom 43889, foli 142, Full B 441030. NIF A-66098435.


