Laboratori d'Aigiies de Girona, Salt i Sarria de Ter, S.A.

Bustia C-2 de Montfulla
17162 Bescand

Tel: 972 44 00 67 Fax: 97244 2478

ANNEX DE MODIFICACIO [1/1] A I'Informe de resultats
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L'assaig marcat per (*) no esta emparat per I'acreditacié d'ENAC.

Client : AIGUES DE GIRONA,SALT | SARRIA DE TER,S.A. N. Butlleti: 2066979
Adreca : CIUTADANS,11 3r pis N Registre : 19103612
Poblaci6 : 17004 GIRONA (GIRONA)
Descripci6 : Aigua de Diposit Data Registre : 16/09/2019
Data Inici : 16/09/2019
Data Finalitzaci6 : 02/10/2019
Legislacié : RD 140/2003
Classificaci6 : Aigua destinada al consum huma
Poblaci6 : Palau Origen : ZS PASTERAL-ETAP MONTFULLA-CONTER
Procedéncia: Diposit de Palau
Data client : 16/09/2019 Hora: 08:30
Clor LL/T client : 0.77/0.92
Mostra presa : per AGSSTSA

Ac Determinaci6

Resultattincertesa Valor Paramétric Metodes Analitics

* Trihalometans <40 g/l 100 PNT ORG-MTD-013

Triclorometa 17 +7 g/l PNT ORG-MTD-013

Diclorobromometa <10 g/l PNT ORG-MTD-013

Dibromoclorometa <10 g/l PNT ORG-MTD-013

Tribromometa <10 g/l PNT ORG-MTD-013
Data: 05/03/2020

Els resultats reportats en aquest annex anul-len els resultats de |'informe de resultats

L'annex nomeés és valid si va acompanyat del corresponent informe i la resta d'annexs indicats a la capgalera.

En el cas de mostres preses pel client, el laboratori no es fa responsable del procediment de presa, ni de la informacié aportada, transport de la

mostra 0 envasos emprats, (excepte quan els subministri el propi laboratori.)

Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense I'aprovacio per escrit del laboratori.
L'Informe dels resultats analitics només afecta a la mostra analitzada.

Les incerteses dels resultats microbiologics estan calculades i a disposicié del client.

MONTFULLA 05 de Mar¢ 2020
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